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¹
помещ.

наименование
помещения

Категория
помещения

агрегатная линейного ускорителя "УЭЛР -10-10-С2"

005а.

лесничная клетка

вспомогательное помещение

001.

лифтовой холл

008.

010.

007а.

009.

коридор

испытательный зал линейного ускорителя "ИЛУ14"

помещение загрузки/разгрузки конвейера

помещение загрузки/разгрузки образцов007.

006.

техническое помещение

вспомогательное помещение007б.

004.

вспомогательное помещение

005.

    12,3

20,9

   91,8

22,5

   67,8

22,3

13,9
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¹
помещ.

наименование
помещения

Категория
помещения

вспомагательное помещение ускорителя ИЛУ-14

вспомагательное помещение ускорителя ИЛУ-14

помещение хранения испытательных образцов006.

техническое помещение

зал размещения ускорителя ИЛУ-14003.

001.

002.

004.

007.

зал для монтажа ускорителя "ИЛУ14"

005. коридор, входная зона

46,1

34,8

23,5

31,7

25,5

74,8

27,9

Площадь
помещения м2

Площадь
помещения м2

*

* двери металлические

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
доп. защита сталь 
доп. защита бетон

250

доп. защита сталь 

доп. защита бетон доп. защита бетон

доп. защита сталь 

100

доп. защита сталь 

доп. защита бетон

70

доп. защита сталь 

доп. защита сталь Н -1740 

20
0

20
0

26
00

230

250

20
0

20
0

доп. защита сталь Н -1300
доп. защита сталь Н -1260

20
0

20
0

доп. защита бетон Н -1260

200

доп. защита песок/кирпич над люком транспортера
предусмотреть козырек

над люком транспортера
предусмотреть козырек1850

над люком транспортера
предусмотреть козырек

таль-2000кг

таль-2000кг

11

**
*

Изм. Лист Подпись Дата
No докум.

ГАП

ГИП Масальский

Ульянова
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1.   Работать совместно с чертежами смежных инженерных разделов.

Н=1 120

существующие стены

вновьвозводимые стены

закладка кирпичем
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¹
помещ.

наименование
помещения

Категория
помещения

помещение хранения аппаратуры (кат.Д)

помещение испытания мобильной аппаратуры

помещение для хранения измерительной аппаратуры

-009б.

помещение испытания мобильной аппаратуры-009а.

помещение испытания мобильной аппаратуры

помещение хранения КИП
помещение испытаний устройств защиты от

ионизирующих излучений-008.

-007.

-004.

-003.

-001.

-008б.

-011.

-010.

-009.

-002.

-006.

венткамера

-014.

-013.

-012. лесничная клетка

помещение хранения аппаратуры

помещение хранения аппаратуры

-013а.

коридор

техническое помещение

техническое помещение

техническое помещение

техническое помещение

помещение испытаний устройств защиты от
ионизирующих излучений

-005. техническое помещение

-008а.
помещение испытаний устройств защиты от

ионизирующих излучений

¹
помещ.

наименование
помещения

Категория
помещения

¹
помещ.

наименование
помещения

Площадь
помещения м2

Категория
помещения

-006.

лесничная клетка

-002.

-003.

-004.

-005.

-007.

коридор

-008.

-011.

техническое помещение

техническое помещение

модуляторная линейного ускорителя ИЛУ-14

техническое помещение

техническое помещение

техническое помещение

-004а. венткамера
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44,2

14,0

43,4

36,0

60,4

52,6

14,2

47,8

32,1

12,1

25,3

6,0

37,7

17,1

120,0

21,8

129,8

21,3

22,0

47,8

49,9

57,4

49,0

55,4

183,6

24,1

33,0

25,6

Площадь
помещения м2

Площадь
помещения м2

* * *

*

*

*
**

* *

*
***

*

* двери металлические

предусмотреть монтажное
отверстие
в потолке

Изм. Лист Подпись Дата
No докум.

ГАП

ГИП
Масальский
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